
Nová zpráva

Firma

Přístroj

Objednatel

Standardní 30°Objektiv:

2516807Výrobní č.:t885-1

Uherské Hradiště - Zdravotní
škola

29.1.2015Datum měření:

Místo měření:

Zakázka

Zlín

Tř.T.Bati

Energetická agentura
Zlínského kraje, o.p.s.
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Nová zpráva

Soubor:

IR004427.BMT 29.1.2015

Čas:

7:30:53

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-10,00,952,6Bod měření 1

-10,00,951,3Bod měření 2

-10,00,953,4Bod měření 3
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Nová zpráva

Soubor:

IR004428.BMT 29.1.2015

Čas:

7:31:23

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0

Linie profilu:
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Nová zpráva

Soubor:

IR004429.BMT 29.1.2015

Čas:

7:32:19

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0
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Nová zpráva

Soubor:

IR004430.BMT 29.1.2015

Čas:

7:32:27

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0

Značení obrázku:

PoznámkyOdraž. tepl. [°C]EmisivitaTeplota [°C]Měřený objekt

-10,00,950,6Bod měření 1

-10,00,95-0,2Bod měření 2
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Nová zpráva

Soubor:

IR004432.BMT 29.1.2015

Čas:

7:32:56

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0
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Nová zpráva

Soubor:

IR004433.BMT 29.1.2015

Čas:

7:33:18

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0
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Nová zpráva

Soubor:

IR004434.BMT 29.1.2015

Čas:

7:33:26

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0
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Nová zpráva

Soubor:

IR004435.BMT 29.1.2015

Čas:

7:33:41

Datum:

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity:

Odraž. teplota [°C]:

0,95

10,0

Budova školy je celkově zateplena a jsou zde i vyměněny okna a dveře. Tepelné mosty byly zateplením 
eliminovány.

,

Souhrn:
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